Parameter

Einheit

Marktgemeinde Reichenau an der Rax

Brunnen Thalhof

(Ost. Institut fiir Gesundheit und Ernihrungssicherheit)

Griesleitenquelle

Reichenau

Richtwert

Grenzwert

Prein/Dorfl/Edlach

Probenahmestelle

Nr. 8 - Schopfprobe
aus Uberlauf

(Indikatorparameter)

(Parameterwert)

Nr.1 -
Quellsammelschacht

farblos, klar farblos, klar farblos, klar

nicht auffallend nicht auffallend nicht auffallend

w{nicht durchgefuhrtfiidad: UL LA nicht auffallend

7.7 7,8 7,6

8,1 7,0 7,6

5,0 9,9

4,0 1,6

200

51 21

250

61,1 63,5

<1,00 1,1

14,9 17,6

3,3 1,7

Farbe farblos, klar
Geruch nicht auffallend
Geschmack nicht durchgefiih
pH-Wert 7,7
Leitfahigkeit (20°C) uS/icm 528
Wassertemperatur ° Celsius 9,6
Saurekapazitat mmol/| 4,75
Hydrogencarbonat mg/l 286,7
Carbonatharte °dH 13,3
Gesamtharte °dH 18,0
Ammonium-Stickstoff mg/I < 0,030
Nitrit (NO2) mg/I < 0,010
Nitrat (NO3) mg/I 6,7
Chlorid mg/l 2,7

Sulfat mg/l 78
Calcium mg/l 92,3
Kalium mg/l 11
Magnesium mg/Il 22,1
Natrium mg/l 2,7

Eisen gesamt mg/l <0,0300

200

<0,0300 <0,0300

Mangan gesamt

mg/l

<0,0100

0,2

<0,0100 <0,0100

Escherichia coli KBE 0
Coliforme Bakterien KBE 0
Enterokokken KBE 0
KBE (22 ° C/72 h) KBE 3
KBE (37 ° C/48 h) KBE 0
uS/cm  Mikrosiemens pro cm
mg/| Milligramm pro Liter
mmol/l  Millimol pro Liter
°dH Grad deutscher Harte
KBE  Kolonienbildende Einheiten
k. A. keine Angabe

mitgeteilt und veroffentlicht werden nur die geman Trinkwasserverordnung relevanten Qualitatsdaten

Fur Interessierte finden sich sehr gute Erlauterungen auf www.ooewasser.at/de/wasserversorgung/was-sagt-mein-trinkwasserbefund.html




